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СБП типа УВС48

Однолинейная схема

ВМ - выпрямительные модули;
К1 - контактор цепи аккумуляторных батарей;
К2 - контактор неприоритетной нагрузки (опционально); 
АБ - группа аккумуляторных батарей;
I кат - приоритетная нагрузка;
II кат - неприоритетная нагрузка;
КИН - кассета с инверторами (опционально).

Примечание:

Ввод

Сеть AC 230В 1ф 50Гц

1L+N+PE

Сеть AC 380В 1ф 50Гц

3L+N+PE
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СБП типа УВС48

Нагрузка Нагрузка =
~

~230В~230В

1. Для подключения СБП типа УВС48 к однофазной сети 230В 
переменного тока предусматривается шинная перемычка, 
соединяющая вводные автоматические выключатели изделия; 
2. Количество автоматических выключателей в цепи -48В 
определяется картой заказа. Возможно применение 
дополнительной панели распределения (ПР).  




